
 

 

Bekendtgørelse om nettilslutning af elproduktionsanlæg 

 
I medfør af § 3, stk. 2, § 30, § 57, stk. 1, § 61, § 65, stk. 3, § 68, nr. 1, og § 73, stk. 1, i lov om fremme af 
vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2024 og § 67 og § 68 a i lov om elforsyning, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i 
bekendtgørelse nr. 1366 af 28. september 2022 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser: 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde, definitioner og fælles betingelser 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for elproduktionsanlæg som tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, dog 
ikke kraft- og kraft-varme-værker omfattet af lov om elforsyning § 12 b. 

Stk. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
1) Eksisterende station: En transformerstation i det kollektive elforsyningsnet, som eksisterer på tids- 

punktet for indgåelse af nettilslutningsaftale. 
2) Nettilslutningsaftale: Aftale om nettilslutning indgået mellem net- eller transmissionsvirksomhed og 

anlægsejer. 
3) Samlede omkostninger ved nettilslutning: Omkostninger til etablering, nettab, drift og vedligehold 

herunder udgifter der beregnes ud fra den langsigtede netudvikling for alle involverede net- og 
transmissionsvirksomheder og anlægsejer. 

4) Tilslutningspunktet: Det punkt hvor en eller flere elproduktionsanlæg tilsluttes det kollektive 
elforsyningsnet. 

5) Relevant spændingsniveau: Det spændingsniveau som net- eller transmissionsvirksomheden har an- 
vist. 

§ 2. Elproduktionsanlæg kan kun tilsluttes det kollektive elforsyningsnet, såfremt anlægget er opstillet i 
overensstemmelse med gældende bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, 
lov om planlægning og byggeloven samt regler udstedt med hjemmel i de nævnte love eller af EU-retsakter. 

Stk. 2. Såfremt betingelserne for nettilslutning er opfyldt, har net- og transmissionsvirksomheden pligt til 
at tilslutte elproduktionsanlægget til det kollektive elforsyningsnet. 

Kapitel 2 

Anvisning af tilslutningspunkt 

§ 3. Ved anmodning om nettilslutning af et elproduktionsanlæg skal net- eller transmissionsvirksomheden 
anvise et tilslutningspunkt og fastsætte et spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved 
nettilslutning, jf. dog § 4. Anlægsejer ejer og vedligeholder nettet frem til tilslutningspunktet. 

Stk. 2. Ved anmodning om nettilslutning af havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. 
§ 22, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi (store havvindmølleparker) skal 
transmissionsvirksomheden, uanset stk. 1, anvise et tilslutningspunkt på land. Den pågældende 
transmissionsvirksomhed fastsætter spændingsniveauet. Anlægsejer ejer og vedligeholder nettet frem til 
tilslutningspunktet.  

§ 4. Hvis det sted på det kollektive elforsyningsnet, som netvirksomheden anviser, jf. § 3, stk. 1, ligger 
længere fra anlægget end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau på mindst 
50-60 kV, er netvirksomheden forpligtet til at forstærke det eksisterende kollektive elforsyningsnet eller 
føre nyt kollektivt elforsyningsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget 
end den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau på mindst 50-60 kV, når der 
opføres elproduktionsanlæg med en samlet installeret effekt på mindst 1,5 MW. Afstanden til den nærmeste 
eksisterende station på det relevante spændingsniveau på mindst 50-60 kV måles som afstanden mellem 
det punkt i anlægget og det punkt i den nærmeste eksisterende station på det relevante spændingsniveau på 



 

 

mindst 50-60 kV, som ligger nærmest. Netvirksomheden fastsætter spændingsniveauet. Netvirksomheden 
skal anvise det tilslutningspunkt og fastsætte det spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger 
ved nettilslutning. Anlægsejer ejer og vedligeholder nettet frem til tilslutningspunktet. 

Stk. 2. Tilsluttes vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværk på transmissionsniveau, 
finder stk. 1 tilsvarende anvendelse for transmissionsvirksomheden. 

Stk. 3. Net- eller transmissionsvirksomheden kan dispensere fra stk. 1 og 2, når anlægsejeren og net- eller 
transmissionsvirksomheden er enige om, at der i stedet skal anvises et tilslutningspunkt efter § 3. 

Stk. 4. Nettilslutning af havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, 
i lov om fremme af vedvarende energi (store havvindmølleparker) er ikke omfattet af § 4. 

Kapitel 3 

Sagsbehandlingskrav og oplysningspligter 

§ 5.  Net- og transmissionsvirksomheden har pligt til at give skriftlig meddelelse til en anlægsejer, som 
anmoder om nettilslutning, med alle nødvendige oplysninger, herunder 
1) et detaljeret skøn, som omfatter alle udgifter, over hvad tilslutningen vil koste, 
2) en rimelig og nøjagtig tidsplan for modtagelse og behandling af ansøgning om nettilslutning, og 

3) en rimelig og vejledende tidsplan for nettilslutningen. 

 

 § 6. Net- eller transmissionsvirksomheders afgørelser i henhold til §§ 3 og 4 skal fremsendes skriftligt til 
anlægsejer, og meddelelsen skal indeholde en begrundelse og en vejledning om klageadgang- og frist, jf. § 
8. 

§ 7. Den til enhver tid værende ejer af et elproduktionsanlæg er forpligtet til over for transmissions- og 
netvirksomheden eller Energistyrelsen at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende 
dokumentation, som findes nødvendige til gennemførelse af bekendtgørelsens bestemmelser om 
nettilslutning. 

Stk. 2. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af et elproduktionsanlæg at underrette 
netvirksomheden, transmissionsvirksomheden og Energistyrelsen om ejerskifte, tidligere nettilslutninger 
og om ændrede forhold i øvrigt af betydning for overholdelse af betingelserne for nettilslutning. 

Stk. 3. Underretning skal ske straks fra det tidspunkt, hvor den til enhver tid værende ejer af et 
elproduktionsanlæg er blevet bekendt med, at forholdet er indtruffet, eller at forholdet vil indtræffe. 

Kapitel 4 

Klageadgang 

§ 8. Net- eller transmissionsvirksomheders afgørelser i henhold til §§ 3 og 4 kan påklages til 
Forsyningstilsynet. 
Stk. 2. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at de i stk. 1 nævnte afgørelser er meddelt. 
Klage indgives til net- eller transmissionsvirksomheden, der inden 4 uger efter modtagelsen videresender 
klagen til Forsyningstilsynet med en udtalelse og de oplysninger, der har ligget til grund for afgørelsen. 

Kapitel 5 

Ikrafttræden 
   § 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024. 
 Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 

1. Bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølge- 
kraftanlæg og vandkraftværker. 

2. Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. juni 2021 om nettilslutning af vindmøller. 
 Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse hvor aftale om nettilslutning med net- eller 
transmissionsvirksomhed er indgået før den 1. juli 2024. For sådanne aftaler finder de hidtil gældende regler 
anvendelse. 



 

 

 Stk. 4. De hidtil gældende regler i § 6, stk. 2-7, i bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023 om 
nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker finder anvendelse indtil en 
metode eller vilkår i henhold til § 73 a i lov om elforsyning, træder i kraft.  

 

Energistyrelsen, den x. x  2024 

Stig Uffe Pedersen 

/ Anders Brix-Thomsen 
 


